BADANIA

AB 739

PCA ' Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Okregu

ol v Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Cze¢stochowa
% tel.(0-34)377-31-40 do 44 fax.(0-34)365-15-82

email: laboratorium@pwik.czest.pl

Sprawozdanie z badan nr NL/1221/2021

Znak sprawy: NL.4340.6.17.2021
Zlecenie z dn. 18.01.2021
Nazwa i adres klienta:

Data wydania: 09.07.2021

Zespot Ustug Komunalnych w Koziegtowach

ul.Zamkowa 3
42-350 Koziegtowy

Identyfikacja obiektu badania:

woda do spozycia przez ludzi

Data Data
pobrania przyjecia

Data |
ukonczenia
badan |

Rodzaj probki: fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna
Nr
identyfikacyjny Opis punktu pobrania probki
probki -
B/1844 SUW Rzeniszéw ul. Zrédlana - kran za SUW
W/2102 _ SUW Rzeniszéw ul. Zrédlana - kran za SUW

2021-07-06 | 2021-07-06

2021-07-09 |

2021-07-06 | 2021-07-06

2021-07-07 |

Prébki pobrat Grzegorz Musialik.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za stan pobranych prébek.

Opis prébek oraz miejsce i data pobrania wg deklaracii klienta.

Laboratorium nie ma mozliwoéci zweryfikowania informacji podanych przez klienta.

Otrzymuja:

Klient
ala

Niniejsze sprawozdanie z badari zawiera wyniki badari objgte zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych,
speiniajgcych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

2. Wyniki odnosza sie wytgcznie do badanych obiektow.

3. W przypadku dostarczenia probek przez klienta wyniki odnosza sie wytgcznie do otrzymanych prébek.

4. Dodatkowe informacje dotyczace przebiegu badania sg dostepne w Laboratorium.

5. Laboratorium zobowigzuje si¢ do przestrzegania wymagarn i warunkéw okreslonych przez klienta.
dotyczacych poufnosci i ochrony jego praw, jezeli nie jest to sprzeczne z obowigzujagcym prawem.
6. Klient ma prawo do ziozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.

C.Lab. QP 7.8/F-2 wyd.9 z dn.18.07.2019
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Sprawozdanie z badan nr NL/1221/2021
Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

Badania fiiyko - chemiczne

Numer identyfikacyjny probki W/2102
Stan probki Prawidlowy
Najwyzsze
dopuszczalne
ia7d wartosci
Miejsce SUW Rzeniszow wskaznlkéw
. . ul. Zrédlana -
Punkt pobrania prébki kran za SUW zawarte w RMZ z
dn.07.12.2017r.
o en s . Niepewn.
Wskazniki Zastosowana metodyka Jednostka Wynik pomiaru
Metnosé A,Z |PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0.45 +0.15 1.0
Barwa AZ al\;;filgo 7887:2012+Ap1:2015-06 mg/l Pt <5 akceptowalna
Zapach (Liczba progowa PN-EN 1622:2006 - metoda uproszczona, N P
zapachu) z parzysta, wybor niewymuszony TON <1 akceptowalny
pH AZ |PN-EN ISO 10523:2012 7.7 +0.2 8.5-9.5
Zelazo ogdine AZ |PB-53 wyd.1 z dn.21.02.2005 Hg/l 73 +14 200
Twardo$€ ogdina A,Z |PN-ISO 6059:1999 mval/l 4.75 +0.23 1.2-10
'Przewodnosé elektryczna :
‘wiasciwa w 25°C AZ |PN-EN 27888:1999 | uS/cm 460 +21 2500

Niepewnos$¢ pomiaru okre$lono jako niepewno$¢ rozszerzong przy wspdlczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%

Niepewnos¢ pomiaru nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek
(<) wynik ponizej granicy oznaczalno$ci metody

Badanie smaku nie zostalo wykonane ze wzgledu na zagrozenie chorobg COVID-19
* Zapach o wartoéci progowej mniejszej lub rownej 1 — akceptowalny; zapach o wartosci progowej powyzej 1 — nieakceptowalny.
Akceptowalnosé/nieakceptowalnosé stwierdzana w Laboratorium przez zesp® oceniajgcych. Informacje nt. warunkéw prowadzenia badan - do

wgladu w Laboratorium

Badania mikrobiologiczn_e

Numer identyfikacyjny probki B/1844
Stan proébki Prawidiowy
Najwyzsze
dopuszczalne
[ wartosci
Miejsce Rl wskaznikéw
Punkt pobrani Sbki ul. Zrodiana -
unkt pobrania probki kran za SUW zawarte w RMZ z
dn.07.12.2017r.
R . Niepewno$sc
Wskazniki Zastosowana metodyka Jednostka Wynik pemiBH
Ogélna liczba AZ |PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml 1 ©.7) i b_e:' h
mikroorganizméow w 22°C i l ! nleprazvr::ia:wyc
Liczba bakterii grupy coli A, Z |PN-EN iSO 9308-2:2014-06 NPL/100 mi 0 0
Liczba bakterii Escherichia 57 |pN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/00 ml 0 0
Liczba enterokokow AZ |PN-EN ISO 7899-2:2004 tk/100 mi 0 | 0

Dla metod mikrobiclogicznych niepewnos¢ pomiaru okreslono zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 jako niepewno$é rozszerzong przy
wspblczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufno$ci 95%.
Niepewnos$¢ pomiaru nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek

A - Badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji nr AB 739
Z - Badania o zatwierdzonym systemie jakosci; Decyzja nr NS/HKi$/SJ.4560-18/20 z dn. 30.12.2020 wydana przez PPIS

w Czestochowie

Autoryzowat:

Starszy Laborant

Matgorzda Frymus

Starszy Laborant

mgr Katarzyna\Muniak
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