PCA Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu

FOFSKIE CENTRUM Czestochowskiego S.A. w Czestochowie

ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa

% tel.(0-34)377-31-40 do 44 fax.(0-34)365-15-82

e email: laboratorium@pwik.czest.pl

-
AB 739
Sprawozdanie z badan nr NL/1107/2022
Znak sprawy: NL.4340.6.33.2022 Data wydania: 24.06.2022

Zlecenie z dn. 18.01.2022

Nazwa i adres klienta:
Zespot Ustug Komunalnych w Koziegtowach

ul.Zamkowa 3
42-350 Koziegtowy

Identyfikacja obiektu badania: woda do spozycia przez ludzi
Obszar badan: dobrowolny
Rodzaj probki: fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna
Nr Data Data Data
identyfikacyjny Opis punktu pobrania prébki obrania rzviecia ukonczenia
probki P przyle badan
B/1504 SUW Koziegtowy ul. Warszawska - kran za wiezg cisnien 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-10
W/1828 SUW Koziegtowy ul. Warszawska - kran za wiezg cisnien 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-22

Prébki pobrat Jarostaw Grudziecki

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za stan pobranych prébek.
Opis probek oraz miejsce i data pobrania wg deklaraciji klienta.
Laboratorium nie ma mozliwosci zweryfikowania informacji podanych przez klienta.

Otrzymujg:

Klient
a/a

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych,
spetniajacych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.

2. Wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanych obiektow.

3. W przypadku dostarczenia prébek przez klienta wyniki odnoszg sie wytacznie do otrzymanych probek.

4. Niniejsze sprawozdanie z badan stanowi forme uproszczong sprawozdania. Wszystkie informacje dotyczace przebiegu
badania sg dostepne w Laboratorium.

5. Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan i warunkéw okreslonych przez klienta.

dotyczgcych poufnosci i ochrony jego praw, jezeli nie jest to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

6. Klient ma prawo do ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.
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Sprawozdanie z badan nr NL/1107/2022
Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

Badania fizyko - chemiczne

Numer identyfikacyjny probki W/1828
Stan proébki Prawidtowy
Miejsce SUW Koziegtowy

Punkt pobrania proébki

ul. Warszawska -
kran za wiezg cisnien

Najwyzsze
dopuszczalne
wartosci
wskaznikow

zawarte w RMZ z

dn.07.12.2017r.

Wskazniki Zastosowana metodyka Jednostka | Wynik/ rezultat g‘;i‘:;mn'

Metnosé A,Z |[PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0.37 +0.14 1.0
Barwa AZ zg;gg:go 7887:2012+Ap1:2015-06 mg/l Pt <5 520" akceptowalna
S U PN 62500 oo |
pH AZ |PN-EN ISO 10523:2012 7.6 +0.2 6.5-9.5
Amonowy jon A,Z [PN-C-04576-4:1994 mgl/l <0.05 [0.05 + 0.03]" 0.5

0.1 w wodzie
Azotyny A,Z |PN-EN 26777:1999 mgl/l <0.018 %96082?.,1 wprowa'dze.mej

do sieci

Azotany A,Z |'"PN-82/C-04576/08 mg/| <0.44 [0.44 + 0.07]" 50
Indeks nadmanganianowy A,Z |PN-EN ISO 8467:2001 mgl/l <0.50 [0.50 £ 0.18]" 5.0
Chlorki AZ |PN-ISO 9297:1994 mg/| 5.79 +0.57 250
Zelazo ogoine A,Z |PB-53 wyd.1 zdn.21.02.2005 ug/l <40 [40 + 10]" 200
Mangan - met. AAS A,Z ["PN-92/C-04570/01 ug/l 21 +4 50
Siarczany AZ |PB-41 wyd.2 zdn.22.12.2011 mgl/l 30.6 +4.9 250
Twardos$¢ ogolna A,Z |PN-ISO 6059:1999 mval/l 5.47 +0.24 1.2-10
Magnez A,Z |PN-C- 04554-4:1999 mgl/l 31.1 +27 125
Fluorki A,Z |PB-121 wyd.1 zdn.01.12.2010 mg/| <0.20 [0.20 + 0.09]" 1.5
Chrom ogolny A,Z |[PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <2.0 [2.0 £ 0.5]" 50
Miedz A,Z |PN-EN ISO 15586:2005 mg/| <0.0020 5)96000026%'? 2.0
Nikiel A,Z |[PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <2.0 [2.0 £ 0.4]" 20
Kadm A,Z |PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <0.20 [0.20 + 0.05]" 5.0
Otéw A,Z [PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <20  [20+05]" 10
Arsen A,Z |PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <2.0 [2.0 £ 0.8]" 10
Selen A,Z [PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <20  [20+0.8]" 10
Antymon AZ [PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <15  [1.5%0.8]" 5.0
Glin S,Z |PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <50  [5.0+3.2]" 200
Saéd A,Z |PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/| 3.62 +0.48 200
\f’vzzg\?v‘;”xé;s?gkwcz”a AZ |PN-EN 27888:1999 uS/em 516  +24 2500
Chlor wolny W4 22;;2; ‘g‘F’,de_ feds?:igcoﬁmg mg/l <0.05  [0.05+0.03]" 0.3
Cyjanki ogolne A/P |PN-80/C-04603/01 ug/! <500  [5.00  1.50]" 50
Chloramina AP Ziifzggz/sr;ﬁg%g;i’;ihpOdStaWie mg/l <0.02  [0.02 +0.01]" 0.5
Bromiany A/P |PN-EN ISO 11206:2013-07 ug/l <2.0 [2.0+0.2]" 10
Bor AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/! <0.020 %960023(;..* 1.0
Rte¢ A/P |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ug/l <0.10 [0.10 £ 0.02]" 1.0
Benzen A/P [PN-ISO 11423-1:2002 ug/l <0.5 [0.5+0.1]" 1.0
Suma trichloroetenu | A/P [PN-EN ISO 10301:2002 ug/l <10  [1.0%0.2]" 10

tetrachloroetenu
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Sprawozdanie z badan nr NL/1107/2022
Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

Badania fizyko - chemiczne

Numer identyfikacyjny probki W/1828
Stan proébki Prawidtowy
Miejsce SUW Koziegtowy

Punkt pobrania préobki

ul. Warszawska -
kran za wiezg cisnien

Najwyzsze
dopuszczalne
wartosci
wskaznikéw
zawarte w RMZ z
dn.07.12.2017r.

Wskazniki Zastosowana metodyka Jednostka [ Wynik/ rezultat g;i?iimn'
Wielopierscieniowe [0.006 +
weglowodory aromatyczne A/P |[PN-EN ISO 17993:2005 ug/l <0.006 0 '002].,‘ 0.10
(WWA) - suma '
Benzo(a)piren A/P |PN-EN ISO 17993:2005 ng/l <0.003 E)Obooﬁ.i 0.010
Pestycydy AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0050 [0:050% 0.50
chloroorganiczne - suma 0.012]
Aldryna A/P |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0.010 5060012(},? 0.030
Dieldryna A/P |PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0.010 506032(;.? 0.030
Heptachlor A/P |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0.010 %060012?"1 0.030
Epoksyd heptachloru - /5 |pN_EN 1SO 6468:2002 ugll <0010 10010 0.030
suma 0.002]
1,2-dichloroetan /EDC AP |PN-EN 1SO 10301:2002 ng/l <10  [1.00.1]" 3.0
Chlorek winylu A/P |[PN-EN ISO 10301:2002 ng/l <025  [0.25+0.04]" 0.50
Epichlorohydryna A/P |PB/I/31/B:13.06.2011 ng/l <0.060 50&62(;.,’5 0.10
THM - suma A/P |PN-EN ISO 10301:2002 ng/l <10  [1.0:0.2]" 100
Trichlorometan A/P [PN-EN ISO 10301:2002 mg/l <0.0010 506000()12%,? 0.030
Bromodichlorometan AP |PN-EN ISO 10301:2002 mg/! <0.0010 %06000012%"1 0.015
Akryloamid A/P |PB/1/9/C:01.05.2011 ng/l <0.040 5060140(;'; 0.10

Niepewnos¢ pomiaru okreslono jako niepewnosé rozszerzong przy wspotczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%

Niepewnos$¢ pomiaru nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek
(<) - wynik ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego bedacej jednoczesnie granicg oznaczalnosci metody wskazang w dokumencie
odniesienia (jesli nie podano, wyznaczona eksperymentalnie przez Laboratorium)
" - dolna granica zakresu pomiarowego metody podana wraz z niepewnoscig pomiaru z jakg wyznaczono te granice
* Smak i zapach o wartosci progowej mniejszej lub réwnej 1 — akceptowalny; smak i zapach o wartosci progowej powyzej 1 — nieakceptowalny.
Akceptowalno$é/nieakceptowalnos$é stwierdzana w Laboratorium przez zespét oceniajgcych. Informacje nt. warunkéw prowadzenia badan — do

wgladu w Laboratorium

"Metoda opisana w normie wycofanej ze zbioréow PKN
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Sprawozdanie z badan nr NL/1107/2022
Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

Badania mikrobiologiczne

Numer identyfikacyjny probki B/1504
Stan proébki Prawidtowy
Najwyzsze
dopuszczalne
; wartosci
Miejsce SUW Kozieglowy wskaznikow
Punkt pob . 5bki ul. Warszawska -
unkt pobrania probki kran za wiezg cignien  [#awarte w RMZ z
dn.07.12.2017r.
Wskazniki Zastosowana metodyka Jednostka |Wynik/ rezultat ':;?T‘]’;‘:‘L”Oé"’

. . bez
Ogolna liczba o~ AZ |PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml <1 nieprawidtowych
mikroorganizmoéw w 22°C .

Zmian
Liczba bakterii grupy coli ~ A,Z |PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 mi 0 0
(';;C"Zba bakterii Escherichia ) 7 |\ o\ EN 15O 9308-2:2014-06 NPL/100 ml 0 0
Liczba enterokokow A,Z |PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0

Dla metod mikrobiologicznych niepewnos$¢ pomiaru okreslono zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 jako niepewnos$c¢ rozszerzong przy
wspotczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%
Niepewnos$¢ pomiaru nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek

A - Badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji nr AB 739

Z - Badania o zatwierdzonym systemie jakosci; Decyzja nr NS-HKi$.9011.466.2021 z dn. 22.12.2021 wydana przez
PPIS w Czestochowie

S - Badania nieakredytowane spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

A/P - Badania akredytowane zamieszczone w zakresie zewnetrznego dostawcy badan

Wskazniki oznaczone symbolem A/P wykonane w Eurofins OBiKS w Katowicach. Zakres akredytacji nr AB 213

Autoryzowat: Zatwierdzit:
Badania fizyko-chemiczne: mgr Monika Nowak Podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Badania mikrobiologiczne: mgr Katarzyna Muniak (certyfikat nr 79f507242525536b715480ad75b9a74)

Kierownik Laboratorium
mgr Bozena Szymaniec
KONIEC SPRAWOZDANIA
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